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(3) Korištenje dijela ili ukupne odobrene priključne snage 
dozvoljeno je isključivo unutar istog trafo-područja TS 
10(20)/0,4 kV na kojem su priključeni objekti krajnjeg 
kupca za koje se zahtijeva prenos priključne snage. 

DIO ŠESTI - UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA 
PRIKLJUČENJE OBJEKATA KORISNIKA SISTEMA NA 
ZATVORENI DISTRIBUTIVNI SISTEM 

Član 42. 
(Način utvrđivanja naknade) 

(1) Naknada za priključenje objekata korisnika sistema na 
zatvoreni distributivni sistem utvrđuje se za korisnike 
sistema koji se priključuju na zatvoreni distributivni sistem 
kao proizvod priključne snage i jediničnog iznosa naknade 
za priključenje, izraženo u KM po kW priključne snage. 

(2) Iznos naknade iz stava (1) ovog člana je jednak iznosu 
naknade za priključenje objekata korisnika sistema na 
distributivni sistem. 

Član 43. 
(Saglasnost FERK-a) 

FERK daje saglasnost na iznos naknada za priključenje na 
zatvoreni distributivni sistem. 

DIO SEDMI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 44. 
(Objava) 

ODS i operator zatvorenog distributivnog sisterma dužni su 
da objave ovaj Pravilnik i akte donesene na osnovu Pravilnika na 
svojoj službenoj internet stranici. 

Član 45. 
(Započeti postupci) 

Postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika 
provest će se po odredbama propisa koji su važili u vrijeme 
pokretanja postupka. 

Član 46. 
(Primjena jediničnih iznosa naknade za priključenje) 

Do utvrđivanja jediničnih iznosa naknada u skladu sa ovim 
Pravilnikom primjenjuju se jedinični iznosi naknada za 
priključenje koji su bili na snazi u vrijeme stupanja na snagu ovog 
Pravilnika. 

Član 47. 
(Prestanak primjene) 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi 
Pravilnik o metodologiji za izračunavanje naknada za priključenje 
i definisanje rokova i uslova za priključak na distributivnu mrežu 
("Službene novine Federacije BiH", broj 89/14 i 84/19). 

Član 48. 
(Stupanje na snagu) 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
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Na temelju članka 58. stavak (3) Zakona o električnoj 

energiji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 60/23), Regulatorna komisija za energiju u 
Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je, na XVII. redovitoj 
sjednici održanoj u Mostaru 24.7.2024. godine, donijela 

PRAVILNIK 
O METODOLOGIJAMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADA 

ZA PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUCIJSKI SUSTAV I 
PRIKLJUČENJE NA ZATVORENI DISTRIBUCIJSKI 

SUSTAV 

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
(Predmet) 

Pravilnikom o metodologijama za utvrđivanje naknada za 
priključenje na distribucijski sustav i priključenje na zatvoreni 
distribucijski sustav (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se način 
utvrđivanja naknade za priključenje u slučaju priključenja novih 
objekata korisnika sustava, povećanja priključne snage postojećeg 
objekta ili izmjena na postojećem priključku objekata korisnika 
distribucijskog sustava ili zatvorenog distribucijskog sustava, 
uključujući način utvrđivanja obračuna troškova ponovnog 
priključenja objekta krajnjeg kupca koji je bio isključen s 
distribucijske mreže u razdoblju duljem od jedne godine. 

Članak 2. 
(Cilj Pravilnika) 

Cilj donošenja ovog Pravilnika je definiranje objektivnih, 
pravičnih, nediskriminatornih kriterija i načela za utvrđivanje 
naknada po osnovi priključenja i izmjena na priključku objekata 
korisnika sustava. 

Članak 3. 
(Značenje pojmova) 

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja 
utvrđena Zakonom o električnoj energiji Federacije Bosne i 
Hercegovine, te pravilima i propisima Regulatorne komisije za 
energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: 
FERK) donesenim na temelju tog zakona. 

Članak 4. 
(Opća načela) 

(1) Operator distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: ODS) je 
dužan priključiti na distribucijsku mrežu sve objekte 
korisnika sustava ako za to postoje tehnički i energetski 
uvjeti. 

(2) ODS je dužan definirati uvjete priključenja objekata 
korisnika sustava na objektivan, transparentan i 
nediskriminirajući način. 

(3) ODS je dužan izvoditi priključke korisnika sustava sukladno 
načelu najjeftinijeg tehnički prihvatljivog rješenja, što 
podrazumijeva priključenje po najnižoj cijeni pod uvjetom 
da se osiguraju karakteristike priključka definirane 
tehničkim pravilima ODS-a, sukladno tehničkim propisima i 
standardima, planovima razvoja i dobroj poslovnoj praksi. 

(4) ODS je dužan snositi dodatne troškove u slučaju 
propisivanja tehničkog rješenja priključenja koje odstupa od 
najjeftinijeg tehnički prihvatljivog rješenja za korisnike 
sustava koji snose stvarne troškove priključenja. 

Članak 5. 
(Naknada za priključenje) 

(1) Za priključenje novog objekta na distribucijsku mrežu, 
povećanje priključne snage postojećeg objekta ili izmjene na 
postojećem priključku korisnik sustava plaća naknadu za 
priključenje ODS-u. 

(2) Naknada za priključenje obuhvaća naknadu za izgradnju 
priključka, uključujući i opremanje mjernog mjesta mjernim 
uređajima i naknadu za osiguranje uvjeta za priključenje 
kroz povećanje kapaciteta distribucijske mreže. 

(3) U ovisnosti o kategoriji korisnika sustava, uvjeta i okolnosti 
priključenja, naknada za priključenje utvrđuje se: 
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a) za krajnje kupce - kao umnožak priključne snage i 
jediničnog iznosa naknade za priključenje, izraženo u 
KM po kW priključne snage, 

b) za aktivne kupce i prosumere - na način propisan ovim 
Pravilnikom u ovisnosti o okolnosti priključenja, 

c) za proizvođače i operatore skladišta energije - u visini 
stvarnih troškova priključenja, 

d) za korisnike sustava koji se priključuju pod posebnim 
okolnostima - na način propisan ovim Pravilnikom u 
ovisnosti o okolnosti priključenja, 

e) za korisnike sustava kod kojih se vrše izmjene na 
postojećem priključku - na način propisan ovim 
Pravilnikom u ovisnosti o okolnosti pod kojima se vrši 
izmjena, 

f) za korisnike sustava koji se priključuju na zatvoreni 
distribucijski sustav kao umnožak priključne snage i 
jediničnog iznosa naknade za priključenje, izraženo u 
KM po kW priključne snage. 

(4) Iznos naknade za priključenje utvrđuje ODS u postupku 
zaključenja ugovora o priključenju, na osnovi metodologije 
propisane ovim Pravilnikom. 

(5) Za povećanje priključne snage korisnik sustava plaća 
naknadu za priključenje u iznosu koji se utvrđuje na način 
propisan za utvrđivanje naknade za priključenje objekata 
novih korisnika odgovarajuće kategorije. 

(6) Korisnik sustava nije dužan platiti naknadu za smanjenje 
priključne snage. 

Članak 6. 
(Plaćanje naknade za priključenje) 

(1) Način i dinamika plaćanja naknade za priključenje utvrđuje 
se ugovorom o priključenju koji zaključuje korisnik sustava i 
ODS, te ugovorom o korištenju distribucijske mreže u 
slučaju ponovnog priključenja objekta krajnjeg kupca koji je 
bio isključen s distribucijske mreže u razdoblju duljem od 
jedne godine. 

(2) Proizvođač i operatori skladišta energije dužni su prije 
izdavanja elektroenergetske suglasnosti platiti dio naknade 
za priključenje u svrhu osiguranja i rezervacije kapaciteta u 
distribucijskom sustavu u iznosu od 10% procijenjenih 
troškova priključenja u vrijeme izdavanja elektroenergetske 
suglasnosti. 

(3) Iznos iz stavka (2) ovog članka je nepovratan i uračunava se 
u konačni iznos naknade za priključenje utvrđen ugovorom o 
priključenju. 

DIO DRUGI - UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA 
PRIKLJUČENJE KRAJNJIH KUPACA AKTIVNIH 
KUPACA I PROSUMERA 
POGLAVLJE I - OPĆA NAČELA UTVRĐIVANJA 
NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE 

Članak 7. 
(Jedinični iznos naknade) 

(1) Jedinični iznos naknade za priključenje predstavlja polovicu 
troškova izgradnje priključaka i dijela distribucijske mreže 
kojim se stvaraju uvjeti za priključenje objekata krajnjih 
kupaca na odgovarajućoj naponskoj razini na području 
Federacije Bosne i Hercegovine, izraženo po jedinici 
priključne snage. 

(2) Jedinični iznos naknade za priključenje utvrđuje se na 
osnovi sljedećih ulaznih podataka: 
a) troškova izgradnje priključaka i distribucijske mreže 

odgovarajuće naponske razine, 
b) moguće priključne snage u ovisnosti o naponskoj 

razini na mjestu priključenja, 
c) tehničkih karakteristika distribucijske mreže, 

d) tipskih specifikacija za izgradnju objekata 
distribucijske mreže, 

e) prosječne cijene koštanja objekata distribucijske 
mreže, temeljene na podatcima iz postupaka javnih 
nabava koje je ODS proveo u prethodnoj godini. 

(3) Jedinični iznos naknade se utvrđuje i primjenjuje jedinstveno 
za područje Federacije Bosne i Hercegovine, po 
kategorijama korisnika mreže i kategorijama potrošnje, 
koristeći metodologiju definiranu ovim Pravilnikom. 

(4) Jedinični iznos naknade za priključenje na NN distribucijsku 
mrežu primjenjuje se jedinstveno za sve kategorije potrošnje 
krajnjih kupaca na toj naponskoj razini. 

(5) Jedinični iznos naknade za priključenje iskazuje se zbirno i 
uključuje komponente po osnovi izgradnje priključka i po 
osnovi osiguranja uvjeta za priključenje. 

Članak 8. 
(Izračun jediničnog iznosa naknade - troškovi izgradnje) 

(1) Troškovi izgradnje radi priključenja objekta novog korisnika 
ili povećanje priključne snage postojećeg korisnika sustava 
odnose se na izgradnju priključaka i dijela distribucijske 
mreže kojim se stvaraju uvjeti za priključenje ili za 
povećanje priključne snage. 

(2) Troškovi izgradnje iz stavka (1) ovog članka financiraju se 
dijelom iz naknade za priključenje, a dijelom iz naknade za 
korištenje mreže. 

(3) Troškovi izgradnje iz stavka (1) ovog članka obuhvaćaju 
ulaganja u sljedeće dijelove distribucijskog sustava: 
a) za priključenje na niskom naponu: priključne vodove s 

mjernim mjestima, vodove niskog napona, trafostanice 
10(20)/0,4 kV i vodove 10(20) kV, 

b) za priključenje na srednjem naponu 10(20) kV: 
priključne vodove s mjernim mjestima, vodove 
srednjeg napona 10(20) kV i pripadajući dio 
trafostanice 10(20)/0,4 kV. 

Članak 9. 
(Izračun jediničnog iznosa naknade - moguća priključna snaga) 

Moguća priključna snaga korisnika sustava, u ovisnosti o 
naponskoj razini na mjestu priključenja, utvrđuje se: 

a) za priključenje na niskom naponu: na osnovi 
instalirane snage transformatora TS 10(20)/0,4 kV uz 
primijenjeni faktor istovremenosti i koeficijent rezerve 
u kapacitetu, te faktora snage cos φ=0,95, 

b) za priključenje na srednjem naponu 10(20) kV: na 
osnovi instalirane snage napojne TS 10(20)/0,4 kV uz 
primijenjeni faktor istovremenosti i faktora snage cos 
φ=0,95. 

Članak 10. 
(Postupak utvrđivanja jediničnog iznosa naknade) 

(1) FERK utvrđuje jedinične iznose naknade za priključenje na 
distribucijsku mrežu na osnovi zajedničkog prijedloga ODS-
ova ili na vlastitu inicijativu. 

(2) ODS-ovi u Federaciji Bosne i Hercegovine obvezni su 
izraditi prijedlog jediničnih iznosa naknade za priključenje 
na distribucijsku mrežu najkasnije u roku od 12 mjeseci od 
dana stupanja na snagu ovog Pravilnika. 

(3) ODS-ovi su dužni u postupku izrade prijedloga jediničnih 
iznosa naknade za priključenje međusobno razmijeniti 
informacije o izračunatim vrijednostima investicija u 
distribucijske objekte, u obliku definiranom u Prilogu I ovog 
Pravilnika. 

(4) Uz prijedlog jediničnih iznosa naknade za priključenje ODS-
ovi su dužni dostaviti FERK-u sve ulazne podatke i podloge 
za izračun, u obliku definiranom u Prilogu II ovog 
Pravilnika. 
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(5) ODS-ovi su obvezni ažurirati jedinične iznose naknade za 
priključenje, u cilju usklađivanja s promjenama cijena roba, 
materijala i usluga koji se koriste u procesu priključenja 
objekata korisnika sustava na distribucijsku mrežu te 
promjenama drugih parametara koji utječu na izračun 
jediničnog iznosa naknade. 

(6) FERK može na vlastitu inicijativu pokrenuti postupak 
izmjene jediničnih iznosa naknade za priključenje u slučaju 
značajnih promjena cijena roba, materijala i usluga koji se 
koriste u procesu priključenja objekata korisnika sustava na 
distribucijsku mrežu. 

POGLAVLJE II - METODOLOGIJA ZA IZRAČUN 
JEDINIČNOG IZNOSA NAKNADE 

Članak 11. 
(Koncept metodologije) 

Metodologija za izračun jediničnog iznosa naknade temelji 
se na troškovima izgradnje priključaka i dijela distribucijske 
mreže za potrebe priključenja jednog kilovata priključne snage u 
ovisnosti o naponskoj razini na koji se priključuje objekt korisnika 
sustava. 

Članak 12. 
(Opis metodologije) 

(1) Metodologija za izračun jediničnog iznosa naknade koristi 
sljedeće ulazne podatke: 
a) tehničke karakteristike distribucijske mreže naponske 

razine 0,4 kV i 10(20) kV na području Federacije 
Bosne i Hercegovine, 

b) tehničke karakteristike trafostanica 10(20)/0,4 kV na 
području Federacije Bosne i Hercegovine, 

c) tehničke karakteristike priključaka na 0,4 kV i 10(20) 
kV naponskoj razini, 

d) specifikacije materijala, opreme, radne snage, 
transporta i ostalih troškova za izgradnju 
distribucijskih mreža, trafostanica, priključaka, mjernih 
mjesta, 

e) prosječne cijene vrijednosti investicije po vrsti 
distribucijskog objekta. 

(2) Trafostanice 10(20)/0,4 kV koje pripadaju distribucijskim 
sustavima u Federaciji Bosne i Hercegovine podijeljene su 
na: 
a) Kabelske slobodnostojeće trafostanice i to prema tipu 

trafostanice na: 
 TS1-1 Kabelska slobodnostojeća trafostanica za 

zgrade (KBTS-Z) 
 TS1-2 Kabelska slobodnostojeća trafostanica za 

mješovite NN mreže (KBTS-M) 
 TS1-3 Kabelska slobodnostojeća trafostanica za 

krajnje kupce na srednjem naponu 10(20) kV (KBTS-
IND) 

b) Stupne trafostanice i to prema tipu trafostanice na: 
 TS2-1 Stupna trafostanica za nadzemnu NN mrežu 

(STS-N) 
 TS2-2 Stupna trafostanica za krajnje kupce na 

srednjem naponu 10(20) kV (STS-IND) 
(3) Prema usvojenim tipovima trafostanica TS 10(20)/0,4 kV 

određene su prosječne prividne snage: 
 KBTS slobodnostojeća kabelska trafostanica

 SKBTS = 630 [kVA], 
 STS stupna trafostanica SSTS = 160 [kVA]. 
(4) Moguća priključna snaga krajnjih kupaca na niskom naponu 

PPTS izračunava se na osnovi faktora istovremenosti (fi), 
faktora snage cos φ=0,95, koeficijenta rezerve i prividne 
snage trafostanice, po tipu trafostanice prema sljedećoj 
formuli: 

𝑃𝑃𝑇𝑆 =
𝐾𝑅𝑒𝑧×𝑆𝑇𝑆×0,95

𝑓𝑖
 [kW] 

 gdje je: 
 STS - prividna snaga trafostanice 
 KRez – koeficijent rezerve snage u transformaciji 
 fi - faktor istovremenosti 
(5) Moguća priključna snaga krajnjih kupaca na srednjem 

naponu 10(20) kV PPTS utvrđuje se na osnovi faktora snage 
cos φ=0,95, faktora istovremenosti i prividne snage 
trafostanice: 

𝑃𝑃𝑇𝑆 =
0,95×𝑆𝑇𝑆

𝑓𝑖
 [kW] 

(6) Izlazne vrijednosti su: 
a) ponderirana prosječna vrijednost investicije za 

priključenje jednog kilovata na NN razini 
distribucijske mreže, 

b) ponderirana prosječna vrijednost investicije za 
priključenje jednog kilovata na 10(20) kV na razini 
distribucijske mreže. 

Članak 13. 
(Vrijednost investicije za priključenje objekata na 0,4 kV) 

(1) Ukupni distribucijski kapaciteti srednjenaponske 10(20) kV i 
niskonaponske 0,4 kV distribucijske mreže i ukupan broj 
mjernih mjesta na distribucijskoj mreži prema vrsti i tipu 
korisnika raspoređuju se na tipove trafostanica, prema 
podjeli definiranoj u članku 12. stavak (2) ovog Pravilnika, 
na osnovi postojećeg stanja distribucijskih sustava u 
Federaciji Bosne i Hercegovine. 

(2) Na osnovi broja trafostanica po tipu, prosječnih udjela 
dužina srednjenaponskih i niskonaponskih distribucijskih 
mreža po tipu trafostanica, broja mjernih mjesta po 
trafostanicama, specifikacija za izgradnju distribucijskih 
objekata izračunavaju se prosječne vrijednosti investicije po 
tipu trafostanice. 

(3) Ukupna vrijednost investicije po tipu trafostanice jednaka je 
zbroju vrijednosti investicije za izgradnju trafostanice, 
vrijednosti investicije za izgradnju pripadajućeg dijela 
srednjenaponske mreže, vrijednosti investicije za izgradnju 
pripadajuće niskonaponske mreže i vrijednosti investicije za 
izgradnju pripadajućeg broja priključaka i mjernih mjesta. 

(4) Vrijednost investicije za izgradnju trafostanice (ITS) 
izračunava se prema tipu trafostanice: 

 KBTS-Z , KBTS-M i STS-N. 
 Vrijednost investicije izračunava se na osnovi specifikacija 

za izgradnju trafostanica prema tipu trafostanice i cijena 
materijala, opreme, radne snage, transporta i ostalih troškova 
za izgradnju trafostanice prema ulaznim podatcima iz 
postupaka javnih nabava: 
a) Vrijednost investicije za izgradnju KBTS-Z ITS1-1

 [KM] 
b) Vrijednost investicije za izgradnju KBTS-M ITS1-2

 [KM] 
c) Vrijednost investicije za izgradnju STS-N ITS2-1

 [KM] 

(5) Vrijednost investicije za pripadajuću SN mrežu (ISNTS) 
izračunava se kao prosječan trošak po tipu SN mreže 
svedene na odgovarajući tip trafostanice 10(20)/0,4 kV, 
odnosno kao umnožak vrijednosti investicije za izgradnju 
SN voda (ISN), prema tipu voda, standardne dužine l = 1 
[km] i pripadajuće prosječne dužine SN voda (LSN) [km] po 
tipu trafostanice. 
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a) Vrijednost investicije za SN kabelski vod svedeni na 
KBTS-Z, pripadajuće prosječne dužine LSN1TS1-1 

𝐼𝑆𝑁1𝑇𝑆1−1 = 𝐼𝑆𝑁1 ∗ 𝐿𝑆𝑁1𝑇𝑆1−1 [KM] 

b) Vrijednost investicije za SN kabelski vod svedeni na 
KBTS-M, pripadajuće prosječne dužine LSN1TS1-2 

𝐼𝑆𝑁1𝑇𝑆1−2 = 𝐼𝑆𝑁1 ∗ 𝐿𝑆𝑁1𝑇𝑆1−2 [KM] 

c) Vrijednost investicije za SN zračni samonosivi 
kabelski vod svedeni na STS-N, pripadajuće prosječne 
dužine LSN2TS2-1 

𝐼𝑆𝑁2𝑇𝑆2−1 = 𝐼𝑆𝑁2 ∗ 𝐿𝑆𝑁2𝑇𝑆2−1 [KM] 

 Vrijednost investicije po tipu SN voda ISN izračunava se na 
osnovi specifikacija, za izradu po tipu SN voda i cijena 
prema ulaznim podatcima iz postupaka javnih nabava. 

 Pripadajuća prosječna dužina SN voda LSN izračunava se 
dijeljenjem ukupne pridružene dužine tipa SN voda s 
pripadajućim brojem trafostanica. 

(6) Vrijednost investicije za NN mreže izračunavaju se kao 
prosječne vrijednosti investicije po tipu NN mreže svedene 
na tip trafostanice, odnosno kao proizvod investicijskog 
troška za izgradnju NN voda (INN), prema tipu NN voda, 
standardne dužine l =1 [km] i pripadajuće prosječne dužine 
NN voda LNN [km] po tipu trafostanice. 
a) Investicijski trošak za NN kabelski vod sveden na 

KBTS-Z, pripadajuće prosječne dužine LNN1TS1-1 

𝐼𝑁𝑁1𝑇𝑆1−1 = 𝐼𝑁𝑁1 ∗ 𝐿𝑁𝑁1𝑇𝑆1−1 [KM] 

b) Investicijski trošak za NN kabelski vod sveden na 
KBTS-M, pripadajuće prosječne dužine LNN1TS1-2 

𝐼𝑁𝑁1𝑇𝑆1−2 = 𝐼𝑁𝑁1 ∗ 𝐿𝑁𝑁1𝑇𝑆1−2 [KM] 

c) Investicijski trošak za NN zračni samonosivi kabelski 
vod sveden na KBTS-M, pripadajuće prosječne dužine 
LNN2TS1-2 

𝐼𝑁𝑁2𝑇𝑆1−2 = 𝐼𝑁𝑁2 ∗ 𝐿𝑁𝑁2𝑇𝑆1−2 [KM] 

d) Investicijski trošak za NN zračni samonosivi kabelski 
vod sveden na STS-N, pripadajuće prosječne dužine 
LNN2TS2-1. 

𝐼𝑁𝑁2𝑇𝑆2−1 = 𝐼𝑁𝑁2 ∗ 𝐿𝑁𝑁2𝑇𝑆2−1[KM] 

 Investicijski trošak po tipu NN voda INN izračunava se na 
osnovi specifikacija, za izradu po tipu NN voda i cijena 
prema ulaznim podatcima iz postupaka javnih nabava. 

 Pripadajuća prosječna dužina NN voda LNN izračunava se 
dijeljenjem ukupne pridružene dužine tipa NN voda i 
pripadajućeg broja trafostanica. 

(7) Vrijednost investicije za izradu mjernih mjesta (IM) jednaka 
je prosječnoj vrijednosti investicije po tipu mjernog mjesta 
(monofazni ili trofazni) i tipu objekta koji se priključuje 
(individualni objekt ili priključak u zgradi), svedeni na tip 
trafostanice. Izračunavaju se kao zbroj umnožaka 
investicijskog troška za izgradnju jednog monofaznog ili 
trofaznog mjernog mjesta za priključak na individualni 
objekt ili priključak u zgradi (IMM-I), (IMT-I), (IMM-Z), (IMT-Z) i 
pripadajućeg broja monofaznih (MMTS) i trofaznih (MTTS) 
mjerenja po tipu objekta koji se priključuje i tipu 
trafostanice. 
a) Vrijednost investicije za izradu monofaznih i trofaznih 

mjernih mjesta za KBTS-Z 

𝐼𝑀𝑇𝑆1−1 = 𝐼𝑀𝑀−𝑍 ∗ 𝑀𝑀𝑍𝑇𝑆1−1 + 𝐼𝑀𝑇−𝑍 ∗ 𝑀𝑇𝑍𝑇𝑆1−1 [KM] 

b) Vrijednost investicije za izradu monofaznih i trofaznih 
mjernih mjesta za KBTS-M 

𝐼𝑀𝑇𝑆1−2 = 𝐼𝑀𝑀−𝐼 ∗ 𝑀𝑀𝐼𝑇𝑆1−2 + 𝐼𝑀𝑇−𝐼 ∗ 𝑀𝑇𝐼𝑇𝑆1−2 + 𝐼𝑀𝑀−𝑍 ∗ 𝑀𝑀𝑍𝑇𝑆1−2 +
𝐼𝑀𝑇−𝑍 ∗ 𝑀𝑇𝑍𝑇𝑆1−2 [KM] 

c) Vrijednost investicije za izradu monofaznih i trofaznih 
mjernih mjesta za STS-N 

𝐼𝑀𝑇𝑆2−1 = 𝐼𝑀𝑀−𝐼 ∗ 𝑀𝑀𝐼𝑇𝑆2−1 + 𝐼𝑀𝑇−𝐼 ∗ 𝑀𝑇𝐼𝑇𝑆2−1 [KM] 

 Vrijednosti investicije po tipu mjernog mjesta (monofazni ili 
trofazni) i vrsti objekta (individualni ili priključak u zgradi), 
izračunavaju se na osnovi specifikacija, za izgradnju 
priključnih vodova po tipu mjernog mjesta i cijene prema 
ulaznim podatcima iz postupaka javnih nabava. 

(8) Vrijednost investicije za osiguranje raspoložive priključne 
snage po tipu trafostanice u distribucijskoj mreži 
izračunavaju se kao zbroj: investicija za trafostanicu (ITS), 
investicija za SN vod (ISN), investicija za NN vod (INN) i 
investicija za mjerno mjesto (IM). 
a) Vrijednost investicije za osiguranje raspoložive 

priključne snage po trafostanici tip KBTS-Z 
𝐼𝐾𝐵𝑇𝑆−𝑍 = 𝐼𝑇𝑆1−1 + 𝐼𝑆𝑁1𝑇𝑆1−1 + 𝐼𝑁𝑁1𝑇𝑆1−1 + 𝐼𝑀𝑇𝑆1−1 [KM] 

b) Vrijednost investicije za osiguranje raspoložive 
priključne snage po trafostanici tip KBTS-M 

𝐼𝐾𝐵𝑇𝑆−𝑀 = 𝐼𝑇𝑆1−2 + 𝐼𝑆𝑁1𝑇𝑆1−2 + 𝐼𝑁𝑁1𝑇𝑆1−2 + 𝐼𝑁𝑁2𝑇𝑆1−2 + 𝐼𝑀𝑇𝑆1−2

 [KM] 

c) Vrijednost investicije za osiguranje raspoložive 
priključne snage po trafostanici tip STS-N 
𝐼𝑆𝑇𝑆−𝑁 = 𝐼𝑇𝑆2−1 + 𝐼𝑆𝑁2𝑇𝑆2−1 + 𝐼𝑁𝑁2𝑇𝑆2−1 + 𝐼𝑀𝑇𝑆2−1 

[KM]. 

Članak 14. 
(Vrijednost investicije za priključenje objekata na 10(20) kV) 

(1) Ukupni distribucijski kapaciteti srednjenaponske 10(20) kV 
distribucijske mreže i ukupan broj mjernih mjesta na 
distribucijskoj mreži prema vrsti korisnika raspoređuju se na 
tipove trafostanica, prema podjeli definiranoj u članku 12. 
stavak (2) ovog Pravilnika, na osnovi postojećeg stanja 
distribucijskih sustava u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

(2) Na osnovi svedenih udjela dužina srednjenaponskih mreža 
10(20) kV po tipu trafostanica KBTS-IND i STS-IND i 
specifikacija za izgradnju distribucijskih objekata 
izračunavaju se prosječne vrijednosti investicije po tipu 
trafostanice KBTS-IND i STS-IND. 

(3) Ukupna vrijednost investicije po tipu trafostanice KBTS-
IND i STS-IND, jednaka je zbroju vrijednosti investicije za 
izgradnju pripadajućeg dijela SN mreže, uključujući i 
priključke 10(20) kV, investicija za izgradnju pripadajućeg 
dijela trafostanice i investicija za opremanje pripadajućeg 
mjernog mjesta. 

(4) Vrijednost investicije za pripadajuću SN mrežu 10(20) kV 
(ISN10(20)) izračunava se kao prosječan trošak po tipu SN 
mreže svedene na odgovarajući tip TS 10(20)/0,4 kV za 
potrebe priključenja krajnjih kupaca na 10(20) kV, odnosno 
kao umnožak vrijednosti investicije za izgradnju SN voda 
10(20) kV (ISN10(20)), prema tipu voda, standardne dužine l = 
1 [km] i pripadajuće prosječne dužine SN voda (LSN10(20)) 
[km] po tipu trafostanice. 
a) Vrijednost investicije za SN kabelski vod 10(20) kV, 

svedene na KBTS-IND, pripadajuće prosječne dužine 
LSN10(20)1TS1-3 

𝐼𝑆𝑁10(20)1𝑇𝑆1−3 =  𝐿𝑆𝑁10(20)1𝑇𝑆1−3 × 𝐼𝑆𝑁10(20)1 [KM] 

b) Vrijednost investicije za SN 10(20) kV zračni 
samonosivi kabelski vod, svedene na STS-IND, 
pripadajuće prosječne dužine LSN10(20)2TS2-2 

𝐼𝑆𝑁10(20)2𝑇𝑆2−2 =  𝐿𝑆𝑁10(20)2𝑇𝑆2−2 × 𝐼𝑆𝑁10(20)2 [KM] 
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 Pripadajuća prosječna dužina SN voda LSN10(20) izračunava 
se dijeljenjem ukupne pridružene dužine SN vodova, 
uključujući i SN priključke, s pripadajućim brojem 
trafostanica. 

(5) Ukupna vrijednost investicije za osiguranje raspoložive 
priključne snage po tipu trafostanice 10(20)/0,4 kV KBTS-
IND i STS-IND za potrebe priključenja krajnjih kupaca na 
10(20) kV, izračunava se kao zbroj: investicija za SN vod 
(ISN10(20)), investicija za pripadajući dio trafostanice 
(IPD_KBTS-IND) i investicija za mjerno mjesto (IM). 
a) Vrijednost investicije za osiguranje raspoložive 

priključne snage po trafostanici tip KBTS-IND za 
potrebe priključenja krajnjih kupaca na 10(20) kV 

𝐼𝐾𝐵𝑇𝑆−𝐼𝑁𝐷 = 𝐼𝑆𝑁10(20)1𝑇𝑆1−3 + 𝐼𝑃𝐷𝐾𝐵𝑇𝑆−𝐼𝑁𝐷
+ 𝐼𝑀𝑇𝑆1−3

 [KM] 

b) Vrijednost investicije za osiguranje raspoložive 
priključne snage po trafostanici tip STS-IND za 
potrebe priključenja krajnjih kupaca na 10(20) kV 

𝐼𝑆𝑇𝑆−𝐼𝑁𝐷 = 𝐼𝑆𝑁10(20)2𝑇𝑆2−2 + 𝐼𝑀𝑇𝑆2−2 [KM] 

(6) Investicija za pripadajući dio trafostanice iz stavka (5) 
ovoga članka odnosi se na SN blok odgovarajuće 
konfiguracije ali ne uključuje mjerni uređaj, te se koristi 
samo pri izračunu vrijednosti investicije za trafostanicu 
tipa KBTS-IND. 

Članak 15. 
(Prosječna vrijednost investicije na 0,4 kV) 

(1) Prosječna vrijednost investicije (C) jednog kilovata 
raspoložive snage po tipu trafostanice izračunava se 
dijeljenjem ukupnih investicijskih troškova za određeni 
tip trafostanice i moguće priključne snage za pripadajući 
tip trafostanice PPTS: 
a) Prosječna vrijednost investicije raspoložive snage po 

1 kW za KBTS-Z (CTS1-1) 

𝐶𝑇𝑆1−1 =
𝐼𝐾𝐵𝑇𝑆−𝑍

𝑃𝑃𝑇𝑆1−1
 [

𝐾𝑀

𝑘𝑊
] 

b) Prosječna vrijednost investicije raspoložive snage po 
1 kW za KBTS-M (CTS1-2) 

𝐶𝑇𝑆1−2 =
𝐼𝐾𝐵𝑇𝑆−𝑀

𝑃𝑃𝑇𝑆1−2
 [

𝐾𝑀

𝑘𝑊
] 

c) Prosječna vrijednost investicije raspoložive snage po 
1 kW za STS-N (CTS2-1) 

𝐶𝑇𝑆2−1 =
𝐼𝑆𝑇𝑆−𝑁

𝑃𝑃𝑇𝑆2−1
 [

𝐾𝑀

𝑘𝑊
] 

(1) Prosječna vrijednost investicije za priključenje 1 kW 
priključne snage na NN distribucijsku mrežu jednaka je 
ponderiranoj prosječnoj vrijednosti investicija svih 
trafostanica s kojih se napajaju kupci na NN 
distribucijskoj mreži. 

𝐶𝑁𝑁 =
(𝐶𝑇𝑆1−1 ∗ 𝑃𝑃𝑇𝑆1−1 + 𝐶𝑇𝑆1−2 ∗ 𝑃𝑃𝑇𝑆1−2 + 𝐶𝑇𝑆2−1 ∗ 𝑃𝑃𝑇𝑆2−1)

(𝑃𝑃𝑇𝑆1−1 + 𝑃𝑃𝑇𝑆1−2 + 𝑃𝑃𝑇𝑆2−1)
 [

𝐾𝑀

𝑘𝑊
] 

Članak 16. 
(Prosječna vrijednost investicije na 10(20) kV) 

(1) Prosječna vrijednost investicije (C) jednog kilovata 
raspoložive snage po tipu trafostanice KBTS-IND i STS-
IND za potrebe priključenja krajnjih kupaca na 10(20) kV, 
izračunava se dijeljenjem ukupnih investicijskih troškova 
za određeni tip trafostanice i moguće priključne snage za 
pripadajući tip trafostanice PPTS: 

a) Prosječna vrijednost investicije raspoložive snage po 
1 kW za KBTS-IND (CTS1-3) 

𝐶𝑇𝑆1−3 =
𝐼𝐾𝐵𝑇𝑆−𝐼𝑁𝐷

𝑃𝑃𝑇𝑆1−3
 









kW

KM
 

b) Prosječna vrijednost investicije raspoložive snage po 
1 kW za STS-IND (CTS2-2) 

𝐶𝑇𝑆2−2 =
𝐼𝑆𝑇𝑆−𝐼𝑁𝐷

𝑃𝑃𝑇𝑆2−2
 









kW

KM
 

(2) Prosječna vrijednost investicije za priključenje 1 kW na 
SN distribucijsku mrežu 10(20) kV jednaka je 
ponderiranoj prosječnoj vrijednosti investicija svih 
trafostanica preko kojih se napajaju kupci na SN 
distribucijskoj mreži 10(20) kV. 

𝐶𝑆𝑁10(20) =
(𝐶𝑇𝑆1−3∗𝑃𝑃𝑇𝑆1−3+𝐶𝑇𝑆2−2∗𝑃𝑃𝑇𝑆2−2)

(𝑃𝑃𝑇𝑆1−3+𝑃𝑃𝑇𝑆2−2)
 









kW

KM
 

POGLAVLJE III - NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE 

Članak 17. 
(Naknada za priključenje individualnih objekata krajnjih 

kupaca) 
(1) Naknada za priključenje individualnog objekta krajnjeg 

kupca (NIO) izračunava se kao umnožak jediničnog iznosa 
naknade za priključenje na niskonaponsku distribucijsku 
mrežu CJNN i odobrene priključne snage iz 
elektroenergetske suglasnosti objekta krajnjeg kupca. 

𝑁𝐼𝑂 = 𝐶𝐽𝑁𝑁 ∗ 𝑃𝑂𝑃𝑆 [KM] 

 gdje je: 
 CJNN - jedinični iznos naknade za priključenje na 

niskonaponsku distribucijsku mrežu koji se dobiva 
primjenom relacije 𝐶𝐽𝑁𝑁 =

𝐶𝑁𝑁

2
 

 POPS - odobrena priključna snaga iz 
elektroenergetske suglasnosti. 

(2) Naknada za priključenje objekta krajnjeg kupca na 
srednjenaponskoj razini 10(20) kV (NSN10(20)) se 
izračunava kao umnožak jediničnog iznosa naknade za 
priključenje na srednjenaponsku distribucijsku mrežu 
10(20) kV CJSN10(20) i odobrene priključne snage iz 
elektroenergetske suglasnosti. 

 𝑁𝑆𝑁10(20) = 𝐶𝐽𝑆𝑁10(20) ∗ 𝑃𝑂𝑃𝑆 [KM] 

 gdje je: 

 CJSN10(20) - jedinični iznos naknade za priključenje na 

srednjenaponsku distribucijsku mrežu 10(20) kV 

koji se dobiva primjenom relacije 

𝐶𝐽𝑆𝑁10(20) =
𝐶𝑆𝑁10(20)

2
 

 POPS - odobrena priključna snaga iz 
elektroenergetske suglasnosti. 

(3) Odobrena priključna snaga utvrđuje se na osnovi 
projektne dokumentacije i podataka koje korisnik sustava 
dostavi uz zahtjev za izdavanje elektroenergetske 
suglasnosti. 

Članak 18. 
(Naknada za priključenje višekatnih objekata) 

(1) Naknada za priključenje višekatnih objekata s više 
mjernih mjesta izračunava se kao zbroj pojedinačnih 
naknada izračunatih za jedinice u sklopu objekta, 
sukladno članku 17. ovog Pravilnika. 
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𝑁𝑉𝑆𝑂 = ∑ 𝑁𝐼𝑂𝑖

𝑛

𝑖=1

 [KM] 

 gdje je: 
 NIOi - pojedinačna naknada za individualnu jedinicu 
(2) Iznos naknade za priključenje iz stavka (1) ovog članka 

plaća investitor višekatnog objekta. 

Članak 19. 
(Naknada za priključenje aktivnih kupaca) 

(1) Naknada za priključenje objekta aktivnog kupca utvrđuje 
se za veću od priključnih snaga u smjeru preuzimanja iz 
mreže (kW) i smjeru predaje u mrežu (kW). 

(2) Naknada za priključenje objekta aktivnog kupca na 
niskom naponu za slučaj kada je priključna snaga u 
smjeru preuzimanja iz mreže veća od priključne snage u 
smjeru predaje u mrežu, utvrđuje se primjenom relacije 

 

𝑁𝐴𝐾𝑁𝑁 =  𝐶𝐽𝑁𝑁 ∗ 𝑃𝑂𝑃𝑆 [KM] 

 gdje je: 
- CJNN - jedinični iznos naknade za priključenje na 

niskonaponsku distribucijsku mrežu 
- POPS - odobrena priključna snaga u smjeru preuzimanja 

iz mreže. 
(3) Naknada za priključenje objekta aktivnog kupca na srednjem 

naponu 10(20) kV za slučaj kada je priključna snaga u 
smjeru preuzimanja iz mreže veća od priključne snage u 
smjeru predaje u mrežu, utvrđuje se primjenom relacije 

 
𝑁𝐴𝐾𝑆𝑁10(20) =  𝐶𝐽𝑆𝑁10(20) ∗  𝑃𝑂𝑃𝑆 [KM] 

 gdje je : 
 CJSN10(20) - jedinični iznos naknade za priključenje na 

srednjenaponsku distribucijsku mrežu 10(20) kV, 
 POPS - odobrena priključna snaga u smjeru preuzimanja 

iz mreže. 
(4) Iznimno od stavka (2) i stavka (3) ovog članka, u slučaju 

kada je priključna snaga u smjeru predaje u mrežu veća od 
priključne snage u smjeru preuzimanja iz mreže, naknada za 
priključenje utvrđuje se u visini stvarnih troškova, prema 
kriterijima propisanim za proizvođače. 

(5) Ukoliko su stvarni troškovi priključenja iz stavka (4) ovog 
članka niži od iznosa naknade utvrđenog primjenom 
jediničnih iznosa naknade za priključnu snagu u smjeru 
preuzimanja iz mreže, aktivni kupac plaća naknadu za 
priključenje izračunatu sukladno stavku (2) i stavku (3) ovog 
članka. 

(6) Odobrena priključna snaga utvrđuje se na osnovi projektne 
dokumentacije i podataka koje korisnik sustava dostavi uz 
zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti. 

Članak 20. 
(Naknada za priključenje prosumera) 

(1) Naknada za priključenje objekta novoga krajnjega kupca, 
koji je ujedno i prosumer na niskom naponu, utvrđuje se 
primjenom relacije 

𝑁𝑃𝑁𝑁 =  𝐶𝐽𝑁𝑁 ∗ 𝑃𝑂𝑃𝑆 + Tm [KM] 

 gdje je: 
- CJNN - jedinični iznos naknade za priključenje na 

niskonaponsku distribucijsku mrežu 
- POPS - odobrena priključna snaga u smjeru preuzimanja 

iz mreže. 
- Tm-trošak mjernog uređaja 

(2) Naknada za priključenje objekta novog krajnjega kupca, koji 
je ujedno i prosumer na srednjem naponu 10(20) kV, 
utvrđuje se primjenom relacije 

𝑁𝑃𝑆𝑁10(20) =  𝐶𝐽𝑆𝑁10(20) ∗ 𝑃𝑂𝑃𝑆 + Tm [KM] 

 gdje je: 
- CJSN10(20) - jedinični iznos naknade za priključenje na 

srednjenaponsku distribucijsku mrežu 10(20) kV, 
- POPS - odobrena priključna snaga u smjeru preuzimanja 

iz mreže 
- Tm-trošak mjernog uređaja. 

(3) Pod pojmom troška mjernoga uređaja Tm podrazumijeva se 
trošak ugradnje dvosmjernog brojila na mjestu priključenja 
prosumera koje mora biti uključeno u sustav daljinskog 
očitanja. 

(4) Odobrena priključna snaga utvrđuje se na osnovi projektne 
dokumentacije i podataka koje korisnik sustava dostavi uz 
zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti. 

DIO TREĆI – UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA 
PRIKLJUČENJE PROIZVOĐAČA I OPERATORA 
SKLADIŠTA ENERGIJE 

Članak 21. 
(Način utvrđivanja naknade za priključenje) 

(1) Naknada za priključenje proizvođača i operatora skladišta 
energije utvrđuje se u visini stvarnih troškova priključenja 
što uključuje izgradnju priključka i stvarne troškove 
potrebnih izmjena na mreži. 

(2) Stvarni troškovi priključenja iz stavka (1) ovog članka 
utvrđuju se na osnovi jediničnih tržišnih cijena materijala, 
radova i usluga utvrđenih na osnovi provedenih postupaka 
javnih nabava i standardnih normativa radova, sukladno 
pravilima i cjeniku nestandardnih usluga ODS-a. 

(3) U slučaju da za određene radove i usluge nisu dostupni 
podatci o tržišnim cijenama dobivenim na osnovi postupaka 
javnih nabava, primjenjuju se jedinične cijene utemeljene na 
stvarnim troškovima ODS-a. 

(4) Troškovi uvođenja objekata za proizvodnju i postrojenja za 
skladištenje u sustav daljinskog mjerenja, nadzora i 
upravljanja ODS-a uključuju se u iznos naknade za 
priključenje u punom iznosu. 

(5) Troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svezi s 
izgradnjom priključka uključuju se u iznos naknade za 
priključenje u punom iznosu. 

Članak 22. 
(Naknada za priključenje proizvođača i operatora skladišta 

energije) 
(1) Naknada za priključenje proizvođača i operatora skladišta 

energije utvrđuje se na osnovi tehničkog rješenja 
utemeljenog na načelu najjeftinijeg tehnički prihvatljivog 
rješenja. 

(2) U slučaju kada investitor objekta uz suglasnost ODS-a 
ustupi izgradnju priključka ovlaštenom izvođaču, tada 
proizvođač/operator skladišta energije plaća ODS-u samo 
stvarne troškove radova, materijala i usluga koje je ODS 
imao u postupku priključenja i osiguranja uvjeta za 
priključenje. 

Članak 23. 
(Pravo na refundaciju) 

(1) Proizvođači i operatori skladišta energije imaju pravo na 
refundaciju dijela naknade za priključenje u slučaju 
naknadnog priključenja objekata novih korisnika sustava na 
priključni vod ili izgrađene ili rekonstruirane elemente 
distribucijske mreže za koje su platili naknadu za 
priključenje u postupku priključenja. 



Сриједа, 31. 7. 2024. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 59 - Страна 139 

 

(2) U slučaju naknadnog priključenja proizvodnih objekata, 
postrojenja za skladištenje ili objekata aktivnih kupaca, 
troškove refundacije snosi subjekt koji se naknadno 
priključuje. 

(3) Refundacija iz stavka (2) ovog članka vrši se posredstvom 
ODS-a koji određuje i alocira iznos za refundaciju na 
prethodne proizvođače ili operatore skladišta energije, 
srazmjerno odobrenoj priključnoj snazi i dužini priključnog 
voda koje koriste. 

(4) U slučaju naknadnog priključenja krajnjih kupaca, osim 
aktivnih kupaca, troškove refundacije snosi ODS. 

(5) Pravo na refundaciju može se ostvariti u razdoblju od pet 
godina od dana puštanja u pogon priključnog voda ili 
izgrađenog ili rekonstruiranog elementa distribucijske mreže 
na koji se priključuju novi korisnici sustava. 

Članak 24. 
(Izračun iznosa za refundaciju) 

(1) Iznos za refundaciju proizvođača ili operatora skladišta 
energije određuje se primjenom relacije: 

𝐼𝑟𝑒𝑓 =
𝑃𝑜𝑝𝑠2 ∗ 𝐼𝑝𝑙𝑣𝑎𝑟

𝑃𝑜𝑝𝑠1 + 𝑃𝑜𝑝𝑠2
+

𝐼𝑝𝑙𝑓𝑖𝑥

𝑛
 

 gdje su: 
 Iref – iznos za refundaciju prethodnih korisnika sustava, 
 Iplvar – dio plaćene naknade za priključenje prethodnih 

korisnika sustava koji se odnosi na varijabilne troškove 
koji ovise o priključnoj snazi za pripadajuću dužinu 
priključnog voda i izgrađene i rekonstruirane elemente 
distribucijske mreže koje koristi novi korisnik sustava, 

 Iplfix – dio plaćene naknade za priključenje prethodnih 
korisnika sustava koji se odnosi na fiksne troškove koji 
ne ovise o priključnoj snazi (uključujući troškove 
informacijsko-komunikacijske infrastrukture - IKT) za 
pripadajuću dužinu priključnog voda i izgrađene i 
rekonstruirane elemente distribucijske mreže koje 
koristi novi korisnik sustava, 

 n – redni broj novog korisnika sustava kao korisnika 
infrastrukture, 

 Pops1 – odobrena priključna snaga prethodnih korisnika 
sustava, 

 Pops2 – odobrena priključna snaga novog korisnika 
sustava. 

(2) ODS je dužan u ugovoru o priključenju s novim 
proizvođačem, operatorom skladišta energije ili aktivnim 
kupcem posebno naznačiti dio naknade za priključenje koji 
se plaća po osnovi refundacije prethodnih korisnika sustava. 

DIO ČETVRTI - UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA 
PRIKLJUČENJE U POSEBNIM OKOLNOSTIMA 

Članak 25. 
(Način utvrđivanja naknade za priključenje u posebnim 

okolnostima) 
Naknada za priključenje objekata korisnika sustava u 

posebnim okolnostima utvrđuje se na osnovi specifičnih okolnosti 
priključenja i pripadajućih troškova nastalih uslijed takvog načina 
priključenja. 

Članak 26. 
(Uvjeti za utvrđivanje naknade za priključenje u slučaju posebnih 

okolnosti) 
Naknada za priključenje u slučaju posebnih okolnosti 

utvrđuje se kod: 
a) priključenja objekata krajnjih kupaca u udaljenim 

područjima, 
 
 

b) priključenja objekata korisnika sustava na naponskoj 
razini 35 kV, 

c) privremenog priključenja objekata korisnika sustava, 
d) priključenja gradilišta, 
e) priključenja zatvorenih distribucijskih sustava, 
f) priključenja stanica za punjenje električnih vozila, 
g) priključenja objekata korisnika sustava na 

srednjenaponsku mrežu kada je potrebno pribaviti 
uvjete priključenja od "Elektroprenos-Elektroprijenos 
BiH" a.d. Banja Luka, 

h) priključenja objekata korisnika koji zahtijevaju veću 
razinu sigurnosti isporuke električne energije, 

i) priključenja objekata korisnika čija postrojenja i 
uređaji emitiraju povećanu razinu smetnji, 

j) priključenja objekata korisnika koji zahtijevaju 
drugačije karakteristike priključka u odnosu na 
standardno tehničko rješenje, 

k) priključenja objekata korisnika sustava u zonama s 
povećanim troškovima priključenja (zračne luke, 
mjesta javnog okupljanja, područja od posebne 
povijesne važnosti, područja posebnih prirodnih 
ljepota i slično), 

l) priključenja objekata korisnika u uvjetima kada 
troškovi kabelskih iskopa premašuju standardne 
troškove za više od 50%. 

Članak 27. 
(Objekti u udaljenom području) 

(1) Objektom krajnjeg kupca u udaljenom području smatra se 
objekt krajnjeg kupca iz kategorije kućanstva i kategorije 
ostala potrošnja na niskom naponu, koji kumulativno 
ispunjava sljedeće kriterije: 
a) nalazi se na udaljenosti većoj od 650 m zračne linije od 

pripadajuće TS 10(20)/0,4 kV, i 
b) nalazi se na udaljenosti većoj od 200 m zračne linije od 

najbliže točke niskonaponske mreže. 
(2) Objektom krajnjeg kupca u udaljenom području smatra se 

objekt krajnjeg kupca koji se priključuje na srednjem naponu 
i koji je udaljen više od 1.000 m zračne linije od postojeće 
srednjenaponske mreže. 

(3) Objektom krajnjeg kupca u udaljenom području smatra se i 
objekt koji se priključuje na distribucijsku mrežu izgrađenu 
za potrebe kupaca u udaljenom području u prethodnih pet 
godina, bez obzira na udaljenost od mjesta priključenja. 

Članak 28. 
(Naknada za priključenje objekata krajnjih kupaca na niskom 

naponu u udaljenim područjima koja nisu obuhvaćena prostornim 
planom) 

(1) U slučaju da ukupna vrijednost investicije potrebne za 
priključenje udaljenog objekta ne prelazi dvostruku 
vrijednost naknade za priključenje koja se dobije primjenom 
relacije iz članka 17. ovog Pravilnika, iznos naknade za 
priključenje utvrđuje se kao umnožak priključne snage i 
jediničnog iznosa naknade za priključenje na niskonaponsku 
mrežu. 

(2) U slučaju da ukupna vrijednost investicije za priključenje 
udaljenog objekta prelazi dvostruku vrijednost naknade za 
priključenje koja se dobije primjenom relacije iz članka 17. 
ovog Pravilnika, iznos naknade za priključenje utvrđuje se 
kao 50% ukupne vrijednosti investicije potrebne za 
priključenje. 

(3) Objektima u udaljenim područjima koja nisu obuhvaćena 
prostornim planom smatraju se i objekti izgrađeni bez 
odobrenja za građenje na području obuhvaćenom prostornim 
planom. 
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Članak 29. 
(Naknada za priključenje objekata krajnjih kupaca na niskom 

naponu u udaljenim područjima koja su obuhvaćena prostornim 
planom) 

(1) U slučaju da udio svakog pojedinačnog krajnjeg kupca u 
ukupnoj vrijednosti investicije potrebne za priključenje ne 
prelazi dvostruku vrijednost naknade za priključenje koja se 
dobije primjenom relacije iz članka 17. ovog Pravilnika, 
iznos naknade za priključenje utvrđuje se kao umnožak 
priključne snage i jediničnog iznosa naknade za priključenje 
na niskonaponsku mrežu. 

(2) U slučaju da udio svakog pojedinačnog krajnjeg kupca u 
ukupnoj vrijednosti investicije potrebne za priključenje 
prelazi dvostruku vrijednost naknade za priključenje koja se 
dobije primjenom relacije iz članka 17. ovog Pravilnika, 
iznos naknade za priključenje utvrđuje se u iznosu od 50% 
izračunatog udjela krajnjeg kupca u ukupnoj vrijednosti 
investicije za priključenje koji se obračunava: 
a) prema udjelu priključne snage krajnjeg kupca u 

prijenosnom kapacitetu niskonaponskog voda 
promatrano na mjestu priključenja objekta, za slučaj 
kada nije potrebno graditi TS 10(20)/0,4 kV, 

b) prema udjelu priključne snage krajnjeg kupca u 
priključnoj snazi na razini trafostanice, za slučaj 
kada je potrebno graditi TS 10(20)/0,4 kV, 
uzimajući u obzir potrebnu snagu trafostanice i 
faktor istovremenosti za dani broj podnesenih 
zahtjeva za priključenje. 

(3) U slučaju da je potrebno izgraditi novu TS 10(20)/0,4 kV 
za priključenje objekta samo jednog krajnjeg kupca na 
niskonaponsku mrežu te trafostanice, te ako ukupna 
vrijednost investicije za priključenje prelazi dvostruki 
iznos naknade za priključenje koji se dobije primjenom 
relacije iz članka 17. ovog Pravilnika, naknada za 
priključenje utvrđuje se kao 50% ukupne vrijednosti 
investicije za priključenje. 

Članak 30. 
(Naknada za priključenje objekata krajnjih kupaca na srednjem 

naponu u udaljenim područjima) 
(1) U slučaju da ukupna vrijednost investicije za priključenje 

objekta na srednjenaponsku mrežu prelazi dvostruku 
vrijednost naknade za priključenje, koja je izračunata kao 
umnožak jediničnog iznosa naknade za priključenje na 
srednjenaponsku distribucijsku mrežu i zahtijevane 
priključne snage, tada se udio u ukupnoj vrijednosti 
investicije za priključenje izračunava prema udjelu 
zahtijevane priključne snage u maksimalno mogućoj 
priključnoj snazi srednjenaponskog voda promatranoj na 
mjestu priključenja objekta. 

(2) U slučaju da je izračunati udio u ukupnoj vrijednosti 
investicije za priključenje dvostruko veći od naknade za 
priključenje, koja je izračunata kao umnožak jediničnog 
iznosa naknade za priključenje na srednjenaponsku 
distribucijsku mrežu i zahtijevane priključne snage, tada 
se naknada za priključenje izračunava u iznosu od 50% 
izračunatog udjela u ukupnoj vrijednosti investicije za 
priključenje. 

Članak 31. 
(Priključenje na naponskoj razini 35 kV) 

(1) Priključenje objekata korisnika sustava na naponskoj 
razini 35 kV vrši se samo iznimno, u uvjetima kada 
priključenje na srednjenaponsku mrežu 10(20) kV nije 
izvedivo iz razloga nedostatka kapaciteta mreže. 

(2) Naknada za priključenje objekata korisnika sustava na 
naponskoj razini 35 kV utvrđuje se u visini stvarnih 

troškova priključenja koji obuhvaćaju troškove izgradnje 
priključka i troškove izmjena na postojećoj mreži za 
potrebe priključenja objekta korisnika. 

Članak 32. 
(Naknada za priključenje objekata koji se privremeno koriste) 

(1) Naknada za priključenje objekata koji se privremeno 
koriste utvrđuje se u ovisnosti o načinu izvođenja 
priključka. 

(2) Priključci objekata koji se privremeno koriste mogu biti: 
a) priključci koji se montiraju i demontiraju za potrebe 

privremenog korištenja, 
b) trajno izvedeni priključci koji se privremeno koriste. 

Članak 33. 
(Naknada za priključenje objekata koji se privremeno koriste i 

čiji se priključci montiraju i demontiraju) 
(1) Naknada za priključenje objekata koji se privremeno 

koriste i čiji se priključci montiraju i demontiraju za 
potrebe privremenog korištenja utvrđuje se u visini 
troškova radova na montaži i demontaži priključka s 
mjernim mjestom uvećanih za troškove korištenja 
priključka. 

(2) Troškovi korištenja priključka iz stavka (1) ovog članka 
utvrđuju se kao umnožak broja dana korištenja priključka 
i dnevnog troška priključka. 

(3) Dnevni trošak priključka iz stavka (2) ovog članka računa 
se kao količnik vrijednosti priključka s mjernim mjestom i 
procijenjenog vijeka trajanja priključka izraženo u 
danima. 

Članak 34. 
(Naknada za priključenje objekata koji se privremeno koriste na 

lokaciji s trajno izvedenim priključcima) 
(1) Naknada za priključenje objekta koji se privremeno koristi 

na lokaciji s trajno izvedenim priključkom, kod izgradnje 
priključka i prvog priključenja utvrđuje se sukladno 
članku 17. ovog Pravilnika. 

(2) Naknada za priključenje objekta koji se privremeno koristi 
na lokaciji s trajno izvedenim priključkom, za svako 
naredno priključenje utvrđuje se prema cjeniku 
nestandardnih usluga za uslugu ponovnog priključenja. 

(3) Objektom koji se privremeno koristi smatra se objekt koji 
je priključen najdulje šest mjeseci tijekom kalendarske 
godine. 

Članak 35. 
(Naknada za priključenje gradilišta) 

(1) Priključak gradilišta se po pravilu izvodi kao dio trajnog 
priključka objekta u izgradnji i može se koristiti do 
pribavljanja uporabne dozvole za objekt. 

(2) Priključak gradilišta koji je izveden kao trajni može biti 
pretvoren u stalni priključak nakon pribavljanja uporabne 
dozvole za objekt. 

(3) Naknada za priključenje gradilišta obuhvaća troškove 
montaže priključka i po 10% vrijednosti naknade za 
priključenje za odobrenu priključnu snagu gradilišta za 
svakih šest mjeseci korištenja priključka. 

(4) Naknada za priključenje gradilišta iz stavka (3) ovog 
članka odbitna je stavka kod utvrđivanja naknade za 
priključenje izgrađenog objekta, u slučaju kada priključak 
gradilišta bude pretvoren u stalni priključak. 

Članak 36. 
(Naknada za priključenje zatvorenog distribucijskog sustava) 

Naknada za priključenje zatvorenog distribucijskog 
sustava utvrđuje se sukladno načelima određivanja naknade za 
priključenje objekata aktivnih kupaca iz članka 19. ovog 
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Pravilnika za ukupnu vrijednost priključne snage zatvorenog 
distribucijskog sustava. 

Članak 37. 
(Naknada za priključenje stanica za punjenje električnih vozila) 
(1) U slučaju da ukupna vrijednost investicije potrebne za 

priključenje stanice za punjenje električnih vozila ne 
prelazi dvostruku vrijednost naknade za priključenje koja 
se dobije primjenom relacija iz članka 17. stavci (1) i (2) 
ovog Pravilnika, iznos naknade za priključenje utvrđuje se 
kao umnožak priključne snage i jediničnog iznosa 
naknade za priključenje za pripadajuću naponsku razinu. 

(2) U slučaju da ukupna vrijednost investicije za priključenje 
stanice za punjenje električnih vozila prelazi dvostruku 
vrijednost naknade za priključenje koja se dobije 
primjenom relacije iz članka 17. stavci (1) i (2) ovog 
Pravilnika, iznos naknade za priključenje utvrđuje se kao 
50% ukupne vrijednosti investicije potrebne za 
priključenje. 

Članak 38. 
(Naknada za priključenje kada je potrebno pribaviti uvjete 

priključenja od "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja 
Luka) 

Naknada za priključenje objekta korisnika sustava 
izravnim priključnim vodom na srednjenaponske sabirnice u 
trafostanicama 110/x kV u vlasništvu "Elektroprenos-
Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka ili u drugim slučajevima 
kada je za priključenje objekta korisnika sustava potrebno 
pribaviti uvjete priključenja od "Elektroprenos-Elektroprijenos 
BiH" a.d. Banja Luka, jednaka je naknadi za priključenje 
utvrđenoj prema odredbama ovog Pravilnika za odgovarajuću 
kategoriju korisnika sustava, uvećanoj za iznos naknade za 
priključak koju utvrdi "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. 
Banja Luka u postupku izdavanja uvjeta za priključak. 

Članak 39. 
(Ostali slučajevi priključenja u posebnim okolnostima) 
U slučaju priključenja u okolnostima iz članka 26. stavak 

(1) točke h) do l) korisnik sustava plaća naknadu za priključenje 
sukladno članku 17. i članku 18. ovog Pravilnika, uvećanu za 
razliku troškova standardnog tehničkog rješenja i tehničkog 
rješenja definiranog za konkretne okolnosti. 

DIO PETI - UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA 
PRIKLJUČENJE OBJEKATA KORISNIKA SUSTAVA 
KOD KOJIH SE VRŠE IZMJENE NA POSTOJEĆEM 
PRIKLJUČKU 

Članak 40. 
(Način utvrđivanja naknade za priključenje za izmjene na 

postojećem priključku) 
Naknada za priključenje objekata korisnika sustava kod 

kojih se vrše izmjene na postojećem priključku utvrđuje se na 
osnovi karaktera, vrste i obima izmjena na postojećem 
priključku. 

Članak 41. 
(Naknada za priključenje za izmjene na postojećem priključku) 
(1) Naknada za priključenje objekata korisnika sustava kod 

kojih se vrše izmjene na postojećem priključku se 
utvrđuje za slučaj: 
a) razdvajanja odnosno objedinjavanja mjernog mjesta 

u objektu krajnjeg kupca, bez povećanja odobrene 
priključne snage, 

b) zahtjeva korisnika sustava za premještaj, prepravku s 
nadzemnog na podzemni priključak, izmještanje 
dijelova distribucijske mreže i slično, 

c) priključenja elektrana ili postrojenja za skladištenje 
unutar instalacija postojećih krajnjih kupaca, 

d) ponovnog priključenja objekta krajnjeg kupca koji je 
bio isključen s distribucijske mreže u razdoblju 
duljem od jedne godine, 

e) korištenja dijela ili ukupne odobrene priključne 
snage na drugoj lokaciji unutar istog trafo-područja 
10(20)/0,4 kV. 

(2) Naknada za priključenje objekata korisnika sustava kod 
kojih se vrše izmjene na postojećem priključku utvrđuje 
se na sljedeći način: 
a) u slučaju iz stavka (1) točka a) ovog članka, krajnji 

kupac plaća stvarne troškove rekonstrukcije mjernih 
mjesta, 

b) u slučaju iz stavka (1) točka b) ovog članka, korisnik 
sustava plaća stvarne troškove izmjena na priključku 
i mjernom mjestu, kao i bilo kojem drugom dijelu 
distribucijske mreže, 

c) u slučaju iz stavka (1) točka c) ovog članka, krajnji 
kupac plaća stvarne troškove izmjena na priključku i 
mjernom mjestu, 

d) u slučaju iz stavka (1) točka d) ovog članka, krajnji 
kupac plaća: 
- troškove provjere ispravnosti i uređenja 

priključka, uključujući i izvanredno baždarenje 
mjernih uređaja ukoliko je potrebno, 

- troškove ponovnog priključenja prema cjeniku 
nestandardnih usluga, te 

- naknadu za ponovno priključenje u iznosu koji 
se utvrđuje kao 5% vrijednosti umnoška 
priključne snage objekta krajnjeg kupca i 
važećeg jediničnog iznosa naknade za 
priključenje, za svaku navršenu godinu tijekom 
koje je objekt bio isključen s mreže, 

e) u slučaju iz stavka (1) točka e) ovog članka, krajnji 
kupac plaća troškove izgradnje novog priključnog 
voda za objekt na novoj lokaciji, troškove 
izmještanja ili opremanja novog mjernog mjesta. 

(3) Korištenje dijela ili ukupne odobrene priključne snage 
dopušteno je isključivo unutar istog trafo-područja TS 
10(20)/0,4 kV na kojem su priključeni objekti krajnjeg 
kupca za koje se zahtijeva prijenos priključne snage. 

DIO ŠESTI - UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA 
PRIKLJUČENJE OBJEKATA KORISNIKA SUSTAVA 
NA ZATVORENI DISTRIBUCIJSKI SUSTAV 

Članak 42. 
(Način utvrđivanja naknade) 

(1) Naknada za priključenje objekata korisnika sustava na 
zatvoreni distribucijski sustav utvrđuje se za korisnike 
sustava koji se priključuju na zatvoreni distribucijski 
sustav kao umnožak priključne snage i jediničnog iznosa 
naknade za priključenje, izraženo u KM po kW priključne 
snage. 

(2) Iznos naknade iz stavka (1) ovog članka je istovjetan 
iznosu naknade za priključenje objekata korisnika sustava 
na distribucijski sustav. 

Članak 43. 
(Suglasnost FERK-a) 

FERK daje suglasnost na iznos naknada za priključenje na 
zatvoreni distribucijski sustav. 

DIO SEDMI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 44. 
(Objava) 

ODS i operator zatvorenog distribucijskog sustava dužni 
su objaviti ovaj Pravilnik i akte donesene na osnovi Pravilnika 
na svojoj službenoj internetskoj stranici. 
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Članak 45. 
(Započeti postupci) 

Postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovog 
pravilnika provest će se po odredbama propisa koji su važili u 
vrijeme pokretanja postupka. 

Članak 46. 
(Primjena jediničnih iznosa naknade za priključenje) 
Do utvrđivanja jediničnih iznosa naknada sukladno ovom 

Pravilniku primjenjuju se jedinični iznosi naknada za 
priključenje koji su bili na snazi u vrijeme stupanja na snagu 
ovog Pravilnika. 

Članak 47. 
(Prestanak primjene) 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti 
Pravilnik o metodologiji za izračunavanje naknada za 
priključenje i definiranje rokova i uvjeta za priključak na 
distribucijsku mrežu ("Službene novine Federacije BiH", broj 
89/14 i 84/19). 

Članak 48. 
(Stupanje na snagu) 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 07-02-1-633-11/24 
24. srpnja 2024. godine 

Mostar 
Predsjedavajući FERK-a 

Samir Hadžihusejnović, v. r. 
 

(Sl-1054/24-F) 

 

ФЕДЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА 
РОБНИХ РЕЗЕРВИ 

1282 
Na temelju člana 70. stav 2. Zakona o organizaciji organa 

uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novina 
Federacije BiH", broj 35/05) i člana 13. Zakona o javnim 
nabavkama BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/14 i 
59/22), direktor Federalne direkcije robnih rezervi donosi 

RJEŠENJE 
O FORMIRANJU KOMISIJE ZA NABAVKU USLUGE 

ZANAVLJANJA JESTIVOG SUNCOKRETOVOG ULJA 

Imenuje se Komisija za provedbu otvorenog postupka javne 
nabavke iz Zakona o javnim nabavkama za nabavku usluge 
zanavljanja jestivog sucnokretovog ulja u sljedećem sastavu: 

- Jelena Krešo, predsjednik; 
- Nera Dragoje Miličić, član; 
- Zerina Đurđević, član; 
Za sekretara Komisije imenuje se Žaneta Tomić. 
Imenovane osobe iz tačke 1. ovog rješenja dužne su 

postupati u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama 
Bosne i Hercegovine i Pravilnika o javnim nabavkama FDRR broj 
01-02-2-644/23 od 30.08.2023. godine i ostalim podzakonskim 
aktima. 

Poslovi Komisije za javne nabavke iz tačke 1. ovog Rješenja 
su: 

1. Priprema tenderske dokumentacije; 
2. Objavljuje obavještenja o nabavci; 
3. Priprema pojašnjenja tenderske dokumentacije; 
4. Objavljuje eventualne ispravke obavještenja o nabavci 

i izmjena i dopuna TD; 
5. Otvara zahtjeve za učešće; 
6. Provođenje javnih otvaranja ponuda; 

7. Pregleda, analizira i ocjenjuje ponudu; 
8. Pojašnjava ponudu ponuđača; 
9. Sačinjava zapisnik o ocjeni ponuda; 
10. Sačinjava izvještaj o postupku javne nabavke; 
11. Daje preporuke direktoru FDRR za donošenje odluke 

o odabiru ili odluke o poništenju postupka nabavke; 
12. Priprema prijedlog odluka u formi i sadržaju 

propisanim ZJN; 
13. Priprema odgovore po pravnim lijekovima; 
14. Priprema ugovor/okvirni sporazum, kao i sve ugovore 

i okvirne sporazume tokom cijelog trajanja okvirnog 
sporazuma; 

15. Objavu obavještenja o dodjeli ugovora, obavještenja o 
poništenju postupka i izvještaja o provedenom 
postupku javne nabavke; 

16. Druge poslove i zadatke neophodne za provođenje 
postupka. 

Predsjedavajući i članovi Komisije obavezni su potpisati 
Izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti u odnosu na ponuđače koja 
je sastavni dio ovog Rješenja. 

Komisija je dužna prije otvaranja pregledati prispjele ponude 
i utvrditi da li su koverte s ponudama zapečaćene i blagovremeno 
pristigle. 

Sekretar Komisije nema pravo glasa. Zadaci Sekretara 
Komisije su: administrativni poslovi, priprema zapisnika sa 
sastanka, izvještaji o radu Komisije i prikupljanje dokumentacije, 
kao i saglasnosti za dodjelu ugovora od direktora Federalne 
direkcije robnih rezervi i drugi poslovi po zahtjevu predsjednika 
Komisije. 

Članovima Komisije za javne nabavke i sekretaru pripada 
pravo na naknadu za rad u komisiji u skladu sa članom 9. Uredbe 
o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela 
osnovanih od strane Vlade FBiH i rukovoditelja federalnih organa 
državne službe (Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine 
naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije 
Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne 
službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 
i 58/15, 57/23), koju isplaćuje ugovorni organ za čije je potrebe 
imenovana komisija, a ukoliko ima dovoljno sredstava koja su 
namijenjena za naknade komisija. 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja. 

Broj 01-25-5-514-3/24 
12. jula/srpnja 2024. godine 

Sarajevo 
Direktor 

Tončo Bavrka, s. r. 
(Sl-1035/24-F) 

 

ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ДЕРК 

1283 
На основу чл. 4.2., 4.7. и 7. Закона о преносу, регулатору 

и оператору система електричне енергије у Босни и 
Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 7/02, 13/03, 
76/09 и 1/11), члана 36. Пословника о раду Државне 
регулаторне комисије за електричну енергију ("Службени 
гласник БиХ", број 2/05) и члана 16. Правилника о лиценцама 
- Пречишћени текст ("Службени гласник БиХ", број 63/16), 
рјешавајући по захтјеву правног лица "Лагер" д.о.о., Посушје, 
од 13. маја 2024. године, који је допуњен 17. маја 2024. 
године, на сједници Државне регулаторне комисије за 
електричну енергију, одржаној 17. јула 2024. године, донијета 
је 


